Citta con piu di 100.000 ab. Wmed manut |€Energia |€Manut |[TOTALE* TOTALE CON RF**
accettabile 130 35 123,6756 42,35| € 166,03 | € 135,11
virtuosa 110 20 104,6485 24,2| € 128,85 | € 97,45

Citta da 10.000 a 100.000 ab. Wmed manut |€Energia |€Manut |[TOTALE* TOTALE CON RF**
accettabile 110 25 104,6485 30,25 € 134,90 | € 108,74
virtuosa 100 20 95,13504 24,2| € 119,34 | € 90,79

Citta sino a 10.000 ab. Wmed manut |€Energia |€Manut |[TOTALE* TOTALE CON RF**
accettabile 95 25 90,37829 30,25| € 120,63 | € 98,03
virtuosa 85 20 80,86478 24,2| € 105,06 | € 80,81

*dove non sono stati impiegati REGOLATORI DI FLUSSO

**dove gli impianti sono dotati di REGOLATORE DI FLUSSO usati per un risparmio complessivo del 20%

*** i dati sono calcolati non considerando impianti d'illuminazione di RACCORDI AUTOSTRADALI/TANGENZIALI (con minimo 2 corsie per senso di marcia) che
generalmente comunque non sono di proprieta comunale

Parametri di calcolo impiegati:

- 4200 ore di accensione annua degli impianti

- 20% di perdite degli impianti (reali non superiori al 18%)

- Costo energia 0,156 €/kWh (dati di Maggio 2012 contro 0,146 €/kWh del 2011)

-lvaal 21%



